ROZDZIELNICA Rp0O

OSWIETLENIE ORAZ GNIAZDA 230V i odbiory inne

L1,L2L3 230/400V, 50Hz
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TEMAT:

Numer obwodu 9 10 11
Klimatyzator | Klimatyzator | Nagrzewnica
Nazwa odbioru pom. nr 2.8 | pom. nr 2.16 NEOLUX
bom. 2.16
Moc zainstalowana [kW]| 2,0
Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo
Przekréj [mm?] 5x2,5 325 5x2,5
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